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PROTOKOL ¢. 37630/2018
Zakaznik : Véra Doskocilova Cislo zakazky : 23385
Vyskytna 183 Pfijem vzorku : 10.7.2018 14:28

394 05 Vyskytna

VySetieni vzorku :

Cislo jednaci :
Cislo spisu :

10.7.2018 - 16.7.2018

ZU/01077/2017
S-ZU/01077/2017

Spisovy znak : 403
Cislo objednavky : JO002A17 - pitné vody, radiologie, odpadni vody
Vzorek ¢islo : 72534
Datum odbéru : 10.7.2018 Cas odbéru: 13:12

Nazev vzorku :
Misto odbéru :
Matrice :
Vzorkoval :

Metoda vzork. ;

Zpiisob odbéru :

Ugel odbéru :

vefejny vodovod

Moraveg, ¢.p. 24, rodinny diim, venkovni kohout

voda pitna
Stipkova Lenka

SOP VZ OV 001 (CSN EN ISO 5667-1, CSN EN ISO 5667-3; CSN ISO 5667-5,
CSN EN ISO 5667-14; CSN EN ISO 19458)

bodovy vzorek

kraceny rozbor pitné vody dle poZzadavk( Vyhlasky ¢.252/2004 Sb.ve znéni pozdg&jsich

pfedpist, piiloha 5

Mistni méreni

Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit | TYP[PouZiti metoda — | Nejistota
teplota vzorku 16.6 20 - A [SOP OV 042 =1°C
Vysledky zkouZeni - chemické vySetieni
Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP | Pouzita metoda Nejistota
amonné ionty <0,060 mg/1 max. 0,50 A [SOPOV 064 = :
barva <5 mg/l Pt max. 20 A |SOP OV 064.02 s -
celkovy organicky uhlik <1,0 mg/l max. 5,0 A [SOPOV 307 ¢ -
(TOC)
dusiénany 4.0 mg/1 max. 50 A |SOP OV 064.03 8 £10%
dusitany <0,040 mg/1 max. 0,50 A | SOP OV 064.04 s -
chuf pfijatelna pfijatelna A |SOPOV 062 & -
konduktivita (25°C) 253 mS/m max. 125 A [SOPOV QL1 ¢ £10%
pach pfijatelny pfijatelny A |SOPOV 062 ¢ e
pH T4 6,5-9.5 A SOP OV 033 6 +0,2
zakal <0,40 ZF(n) max. 5 A | SOP OV 044.01 ¢ =
zelezo <0.,05 mg/l max. 0.20 A |SOPOV 200 s :
Vysledky zkouSeni - mikrobiologické vySetfeni
Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP | PouZitd metoda Nejistota
Escherichia coli 0 KTJ/100ml max, 0 A |SOPOV 900 ¢ -
koliformni bakterie 0 KTJ/100ml max. 0 A | SOP OV 9500 b -
poéty kolonii pii 22°C 0 KTJ/ml max. 200 A |SOPOV908 s -
poéty kolonii pi1 36°C 0 KTJ/ml max. 40 A [SOP OV 908 6 -
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* Limit
Vyhlaska 252/2004 Sb. ve znéni pozdgjsich predpisii - ptiloha ¢. |

Poznimka k odbéru:  Odbér je predmétem akreditace, aktualni plan vzorkovani a ziznam o odbéru je k dispozici
v laboratofi. '

Upiesnéni SOP :

SOP OV 011 (CSN EN 27888)

SOP OV 033 (CSN ISO 10523)

SOP OV 042 (CSN 75 7342)

SOP OV 044.01 (CSN EN ISO 7027-1)

SOP OV 062 (TNV 75 7340)

SOP OV 064.02 (navody firmy Thermo Scientific)
SOP OV 064.03 (navody firmy Thermo Scientific)
SOP OV 064.04 (navody firmy Thermo Scientific)
SOP OV 064 (navody firmy Thermo Scientific)
SOP OV 200 (CSN 75 7400, CSN SO 7980, CSN 1SO 8288, CSN EN 1233)
SOP OV 307 (CSN EN 1484)

SOP OV 900 (CSN EN ISO 9308)

SOP OV 908 (CSN EN ISO 6222)

Misto provedeni zkouSky (pracoviSte) :
@ - analyzy provedeny pracovi§tém Jihlava (Vrchlického 57, 587 25 Jihlava)

Metody v sloupci TYP:"A" akreditovana zkouska

< vysledek pod mezi stanovitelnosti, > vysledek je vy$si nez uvedena hodnota

Vysledky se tykaji pouze zkouSenych vzorki.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak neZ cely.

Uvedené rozsifené nejistoty méfeni jsou soudinem standardni nejistoty méfeni a koeficientu rozsifeni k=2, coz odpovida hladiné
spolehlivosti ptiblizng 95 %, nezohlediiuji vlivy odbéri vzorki.

Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota méeni vyjadiena jako 95% konfidenéni meze vyjadtujici variabilitu Poissonova rozdéleni,

nezohlediiuji vlivy odbérl vzorki.

Vedouci CHL : Doskatova Sarka, RNDr.
Kontroloval : Javirkova Zuzana, Bc.
Protokol vyhotovil: Javirkova Zuzana, Be.
Podéet stran: 2

Dne: 19.7.2018

zastupce vedouciho Oddéleni anorganickych analyz

A
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